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DIREÇÃO DO FLUXO DA REDE.

1. A REDE DE ÁGUA POTÁVEL FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM A NBR 5626:1988 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.

2. A REDE DE ESGOTO FOI DIMENSIONADO CONFORME NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E INSTALAÇÃO.

3. A REDE DE ÁGUA PLUVIAL 5688:1999 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL.

AF-00
Ø

INDICAÇÃO DE DESCIDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL.

TUBULAÇÃO ÁGUA POTÁVEL EM PVC PN15 MARROM. VERIFICAR DIÂMETRO EM PLANTA.

REDE DE ÁGUA FRIA POTÁVEL.

ØXX - XX - XXX

MATERIAL DO TUBO

TIPO DA REDE

DIÂMETRO DO TUBO

AF

TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC-R. VERIFICAR DIÂMETRO EM PLANTA.

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM CONCRETO.

AP
Ø

DESCIDA DE REDE PLUVIAL.

TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM PVC. VERIFICAR DIÂMETRO EM PLANTA.

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM CONCRETO.

TUBULAÇÃO DE DRENO DO AR CONDICIONADO EM PVC. VERIFICAR DIÂMETRO EM PLANTA.

DESCIDA DE REDE DE ESGOTO.
ESG

Ø

TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC-R. VERIFICAR DIÂMETRO EM PLANTA.

Assunto Cat. Via

Proprietário (s ) Cat. Uso / Ativ.

Local Zona de Uso

Contribuinte (s ) Escala

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO
DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A PLANTA APRESENTADA
REPRESENTA FIELMENTE AS DIMENSÕES DO TERRENO E A
EDIFICAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL.

ESTE PROJETO ATENDE A NORMA NBR 9050/15 DA ABNT, LEI
11.345/93, DECRETO Nº 37.649/98 E DECRETO Nº 38.443/99 E
AINDA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTARES.
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