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DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO
DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A PLANTA APRESENTADA
REPRESENTA FIELMENTE AS DIMENSÕES DO TERRENO E A
EDIFICAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL.

ESTE PROJETO ATENDE A NORMA NBR 9050/15 DA ABNT, LEI
11.345/93, DECRETO Nº 37.649/98 E DECRETO Nº 38.443/99 E
AINDA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTARES.

N

CABO DE COBRE NU #35mm² DESCE PELO TUBO DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTEA

CABO DE COBRE NU #35mm² SOBE PARA COBERTURA.B

CABO DE COBRE NU #35mm² DESCE PARA LAJE COBERTURA.C

LEGENDA

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" EM CONFORMIDADE COM A NBR 5419.

CABO DE DESCE.

CABO DE COBRE NU #35mm², ENCORDOADO, DIÂMETRO DE CADA FIO CORDOALHA 3mm, EM CONFORMIDADE COM A NBR5419

CABO QUE SOBE.

MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"

CONEXÃO CABO NU #35mm² COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8".

NOTAS

1. A RESISTÊNCIA ELÉTRICA DEVERÁ SER MÁXIMA DE 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO;

2. TODAS AS PARTES METÁLICAS NORMALMENTE NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS. EX.: CALHAS, RUFOS, ANTENAS, EXAUTORES

3. TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE ADENTRAREM A EDIFICAÇÃO, DEVEM SER ATERRADAS.

4. TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS (cm)
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